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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 110431/17/GDY

Zleceniodawca

WCZASOWA 29
83-316 GOLUBIE

JERZY GAWRONIAK OSRODEK WCZASOW
ZDROWOTNYCH "U ZBOJA"

Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

WODA BASENOWA

Protokot poboru prébek nr: GDY/PS/6/27/03/17

Data poboru: 27.03.2017

Godzina pobrania: 13:40

Punkt poboru, miejsce poboru: Osrodek Wczasé6w Zdrowotnych U
ZBOJA, Golubie, woda w niecce basenowej

Temp. wody: 29,7stC

Probki pobrane metoda akredytowana przez pracownika
Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. zgodnie z PN-ISO

Data przyjecia probki: 27.03.2017 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007
Data zakonczenia badan: 03.04.2017 Stan proébki bez zastrzezen
Data utworzenia sprawozdania: | 03.04.2017 Prébki pobrane przez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A.
Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny
* Liczba Escherichia coli?’ PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml 0 0 zgodny
* Liczba Pseudomonas i
. 3 PN-EN ISO 16266:2009 jtk/ 100 ml 0 0 zgodny
aeruginosa
Pomiar "in situ" podczas pobierania
Chlor wolny?’ o mg/| 0,53 0,30-0,60 zgodny
prébki
. Pomiar "in situ" podczas pobierania
Chlor zwigzany? s mg/! 0,20 <0,30 zgodny
prébki
. Pomiar "in situ" podczas pobierania
Potencjat redox? probki mvV 760 + 76 >750 -

1) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.

2015, poz. 1989).

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach

(Dz.U.2015, poz. 2016)

Autoryzowat: Patrycja Bemke, Ekspert ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii
Tomasz Wesotowski, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska
Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczynska 180
Wyniki odnoszg sie wytacznie do badanych prdbek. Jesli nie okreslono inaczej podana niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana dla wspotczynnika k=2 i poziomu ufnosci 95%.

Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialno$¢ J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wytacznie do
danych zawartych w jego oryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Ustug 1.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na

stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy

Strona 1/ 1 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

J.S. HAMILTON POLAND S.A.
ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00




